
 

質 問 回 答 書 

 

件  名     大綱中学校コミュニティハウス他２館 空調設備更新委託 

 
項  目 質  問 回  答 

3施設共通 
履行場所 3 箇所について、入札前の現地確
認は可能ですか？可能な場合、連絡調整方
法についてご教示ください。 

事前の現地確認は可能で
す。直接コミュニティハウ
スにご連絡をお願いいたし
ます。 

3施設共通 
冷媒配管及びドレン配管は室内外とも既存
再利用という考えで、作業に必要な最低限
の更新でよろしいでしょうか。なお、大綱
中コミュニティハウスは室外機廻り 4m 程
度の更新は理解しております。 

お見込みのとおりです。 

3施設共通 
３箇所とも冷媒配管、ドレン配管、電気配
線の既存再利用は可能ですか？ 

お見込みのとおりです。 

下郷小・並木
北小 

既存機器（室内外）の品番をご教示くださ
い。 
室外機設置個所の写真をご提示ください。
（全体がわかるようなもの） 

別添資料をご確認くださ
い。 

下郷小 室外機再利用となっておりますが、スライ
ドブロック、配管延長や電源延長の記載が
あります。室外機は移動するのでしょうか。
また、移動する場合どの程度移動するので
しょうかご教示ください 

配管及び電源延長について
は、現在、室内に引き込んで
いる配管が 1 本のところを
2 本にするための費用です。 
室外機自体を移動させるこ
とはありません。 
 



下郷小 「既存室内機のみ撤去施工」室外機現状維
持とは、室外機は再利用して室内機のみの
更新ということですか？また室外機の配管
及び電源延長について図面で位置等の記載
がないが具体的な数値は示していただける
のでしょうか？ 

室外機は再利用になりま
す。また、配管及び電源延長
については、現在、室内に引
き込んでいる配管が 1 本の
ところを 2 本にするための
費用です。 
室外機自体を移動させるこ
とはありません。 

並木北小 基礎コンクリート増築となっております
が、どの程度増築なのでしょうか
（W×D×H）ご教示ください。 
機器銘板作成一式と記載がありますがどの
ような物をいくつ作成するのかご教示くだ
さい。 

フ ェ ン ス 新 設 箇 所
（1000×450×180)程度を
想定してください。 
空調機の仕様を記載した銘
板を３台分ご作成くださ
い。 

 



機種名：RYJ１１２B

製品番号：６００８０７２ 

下郷小コミュニティハウス 



屋外機置き場全景② 

中庭側から校庭側を望む 

屋外機置き場基礎 

屋外機置き場全景① 

左から和室、中研・小研・図書室の屋外機 

屋外機置き場全景③ 

校庭側から中庭側を望む 

並木北コミュニティハウス  



中・小研修室室内機 品番 

MITSUBISHI PUZ-P140GA 

並木北コミュティハウス

中・小研修室エアコン品番 

中・小研修室室内機 品番 

MITSUBISHI PLA-AA 
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